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Werte Kunden , 

 

wir danken Ihnen für das Vertrauen, dass Sie uns durch die Wahl unseres Pelletkessels  

SPK-P erwiesen haben. Die vorliegende Anleitung soll Sie mit der Bedienung, der Wartung und 

der Pflege der Anlage vertraut machen. 

Bei unsachgemäßer Bedienung der Anlage kann es zu Personen- und Sachschäden kommen. 

Wir bitten Sie, vor Inbetriebnahme die vorliegende Bedienungsanleitung zu lesen sowie die 

technischen Daten und Hinweise der Anlage zu beachten. 

 

Wenn Sie die Anleitung und Hinweise befolgen und mit Überlegung handeln, werden Sicherheit, 

Zuverlässigkeit, Wirksamkeit und Werterhaltung der Anlage bedeutend verbessert. Konstruktions- 

und Ausführungsänderungen behalten wir uns im Interesse der Verbesserung und 

Weiterentwicklung vor. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Heizkessel.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Ihr Team der  

NMT Heizsysteme GmbH 
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1. Allgemeine Vorschriften  

 

1.1 Sicherheitshinweise  

Die Vorschriften, Warnungen und Hinweise ăArbeitsschutz, Sicherheitsvorschriften und 

Umweltschutzò sind bei der Aufstellung und Installation zu beachten. 

Bei Aufstellung innerhalb gewerblicher Betriebe oder Industrieanlagen gelten zusätzlich die 

örtlichen, innerbetrieblichen oder anlagenspezifischen Bestimmungen, Vorschriften und / oder 

Erfordernisse. 

 

Für den Elektroanschluss sind die allgemeinen Errichtungs- und Sicherheitsvorschriften zu 

Arbeiten an Starkstromanlagen gemäß EN60204, DIN, VDE u. a. und die Vorschriften der 

EVU`s, sowie notwendige Fachkenntnisse zu beachten. 

 

Bei Nichtbeachtung können Tod, schwere Körperverletzung und erheblicher Sachschaden die 

Folge sein! 

 

Diese Anleitung ist vorab von allen Personen, die angewiesen sind diese Anlage zu installieren, 

zu bedienen, instand zu setzen und zu warten, aufmerksam durchzulesen. 

Die Anleitung enthält wichtige Hinweise für den ordnungsgemäßen Aufbau, Betrieb, die 

Sicherheit von Personen und den Schutz der Kesselanlage.  

 

Die Montage und Installation darf nur von ausgebildeten Fachkräften des Heizungs- und 

Installationshandwerkes ausgeführt werden. 

 

Bei der Montage und Installation sind die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen der DIN, EN 

und VDE einzuhalten. 

 

Die Kessel SPK-P entsprechen den Bestimmungen der Heizanlagenverordnung zum 

Energieeinsparungsgesetz. Sie sind je nach Land und aktuellem Förderungsprogramm vom Staat 

förderungsfähig.                 

 

Bei Aufstellung, Installation und Betrieb des Kessels sind die baurechtlichen, gewerblichen, 

immissionsschutzrechtlichen und wasserrechtlichen Vorschriften zu beachten. 

 

Zur Auswahl des Aufstellungsortes ist die Zustimmung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, 

meistens vertreten durch den Bezirks- Schornsteinfegermeister, einzuholen. 
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1.2 Zu beachtende Normen:  

DIN 4701 

Heizungen; Regeln für die Berechnung des Wärmebedarfs von Gebäuden. 

Heizungsanlagenverordnung 

 

DIN EN 303 Teil 5 

Heizkessel für feste Brennstoffe, hand- und automatisch beschickte Feuerungen, Nenn-

Wärmeleistung bis 300 kW ð Begriffe, Anforderungen, Prüfungen und Kennzeichnung. 

 

DIN 4759 Teil 1 

Wärmeerzeugungsanlagen für mehrere Energiearten 

 

VDE ð Bestimmungen 

Heizraum Richtlinien bzw. Bauordnung der Länder (FeuVO). 

Sicherheitsventile müssen bauteilgeprüft sein, ihre Abblase Leitung muss der größten 

Nennwärmeleitung des Kessels entsprechen. 

Bzgl. weiteren Einzelheiten ist die TRD 721 (Sicherheitsventile für Dampfkessel der Gruppe II) zu 

beachten (auch bei Warmwasseranlagen!) 

 

Zu beachten sind die baulichen Anforderungen an Heizräume und die für den jeweiligen 

Aufstellungsort gültigen bauaufsichtlichen Vorschriften; in Deutschland besonders die 

Feuerungsverordnung der Bundesländer. 

 

1.3. Garantiebestimmung  

 

Der Einbau eines Zugbegrenzers ist Garantiebedingung! 

Die Garantie für den Heizkessel SPK-P beträgt 24 Monate ab Einkaufdatum. 

In Verbindung mit der Rücklaufanhebung mit  einer Rücklauftemperatur von 63°C 

erhalten Sie auf den Kesselkörper 5 Jahre Garantie.  

Unter Einhaltung der empfohlenen NMT-System-Komponenten erhalten Sie bei 

Inanspruchnahme einer Inbetriebnahme durch den NMT-Kundendienst eine 5 Jahre Vollgarantie 

auf Kessel und original NMT-Zubehör  (ausgenommen Verschleißteile), sowie die Sicherheit in 

Form einer Kesselmessung zur Einhaltung der nach Stufe 1 der BImSchV vorgegebenen 

Grenzwerte. 

Unter Verschleißteile verstehen wir Dichtungen, Fühler, Gussroste und Katalysator. 
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Die Garantie für den Heizkessel SPK-P erlischt in folgenden Fällen: 

- Benutzung von Sicherheitselementen, die der Norm PN-91/B-02413 nicht entsprechen. 

- Durchführung von Reparaturen während der Garantiezeit durch Personen oder Firmen, 

die durch NMT Normotec nicht autorisiert worden sind. 

- Schäden und Unregelmäßigkeiten beim Betrieb des Kessels  

- Unsachgemäßen Transport des Kessels zum Aufstellungsort  z.B. Keller Fehlerhafte 

Installation incl. falscher Abgasabführung vom Kessel 

- Fehlerhafte und / oder nicht mit der Bedienungsanleitung übereinstimmende Bedienung 

des Kessels durch den Benutzer incl. überschreiten der höchstzulässigen Temperatur des 

Wassers im Kessel, gefrieren des Wassers in der Installation oder im Kessel, Einlassen 

von kaltem Wasser in den warmen Kessel, Löschen der Glut im Kessel mit Wasser. 

- Inbetriebnahme des Kessels ohne ausreichende Wassermenge. 

- Korrosion der Stahlelemente infolge längerer Benutzung des Kessels mit einer 

Einspeisewassertemperatur unter 60 °C (Betrieb ohne Temperatur Anhebe Gruppe). 

- Fehler des erforderlichen Schornsteinzuges. 

- Verwendung von Einspeisewasser für den Kessel mit einer Wasserhärte über 7° dH und 

der dadurch entstandenen Schäden (Durchbrennen der Bleche des Feuerraumes infolge 

von Entstehung von Kesselstein). 

- Verkalken der Elemente der thermischen Ablaufsicherung durch kalkhaltiges Wasser. 

- Verwendung nicht zugelassener Brennstoffe,  

- Wir haften nicht für Schäden durch Leckwasser, Schwitzwasser, Säurekorrosion, Kessel 

bzw. Wassersteinablagerungen oder Schäden, die durch Schmutzteile oder Sauerstoff im 

Wasser hervorgerufen werden. 

Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche jeder Art sind 

ausgeschlossen, es sei denn, dass diese gesetzlich begründet sind. Bei schuldhafter bzw. 

ungerechtfertigter Reklamation, mit deren Beseitigung wir beauftragt wurden, stellen wir die uns  

entstandenen Kosten in Rechnung.  

 

Bei nicht beachten dieser Einbau- und Bedienungsanleitung erlischt die Garantie. Weitere 

Aufwendungen im Sinne des § 476 BGB, z.B. Austauschkosten aller Art, gehen zu Lasten des 

Käufers. 

Für den Kundendienst am Kessel und dessen elektrischer Anlage ist die Montagefirma 

zuständig. Nach Fertigstellung der Installation ist diese Einbau- und Betriebsanleitung dem 

Betreiber auszuhändigen. 
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2. Allgemeine Information zum Heizkessel  

 

2.1 Kurzbeschreibung  

Pelletheizkessel mit Vorbaubrenner zur Verbrennung von Holzpellets die mindestens der DIN-Plus 

Normung entsprechen. Die Kesselkonstruktion ermöglicht auf Wunsch die Verbrennung von 

Braunkohle. 

Ein Wechsel der Verbrennungsart ist durch händischen Umbau in kurzer Zeit möglich. 

Bei der Verbrennung von Braunkohle richten Sie sich nach der Bedienungsanleitung des 

Heizkessels SPK-BK 15-49.  

 

2.2 Arbeitsweise des Pelletbrenners  

Der Pellet Brenner arbeitet in Abhängigkeit einer immer konstanten Pellet Menge beim Start und 

im Volllastbetrieb. Diese Einstellungen sind abhängig von der Länge und dem Durchmesser der 

Pellets und muss bei jeder Befüllung erneut eingewogen werden. 

Das Einstellen muss vom zuständigen Heizungsbauer durchgeführt werden. 

 

Der Brenner mit dem zugehörigen Beschickungssystem ist während des Betriebs vollautomatisch 

und wird durch die Steuerung des Kessels geregelt. Die Zündung der Pellet erfolgt 

vollautomatisch.  

 

2.3. Prüfung 

Der Pelletkessel SPK-P entspricht den Anforderungen der DIN EN 303-5 und ist als 

Wärmeerzeuger für Warmwasser- Heizungsanlagen mit zulässigen Vorlauftemperaturen bis 95 °C 

geeignet und unter Prüfbericht KD 2290 C zugelassen. 

Der SPK-P wird in geschlossenen Anlagen nach EN 303-5 eingebaut. 

Der Pelletkessel SPK-P ist heiztechnisch geprüft und mit dem CE-Zulassungskennzeichen 

versehen. 

 

2.4 Pflichten des Anlagenbetreibers  

Der Betreiber ist aufgefordert: 

- die Anlage immer in sachgemäßem Zustand zu betreiben,  

- keine Veränderung oder Manipulation der Anlage durchzuführen oder zuzulassen,  

- vor der Inbetriebnahme der Anlage die Bedienungsanleitung zu lesen 

- die Funktion der Anlage insgesamt prüfen zu lassen, 

- eine Wartung der Anlage durchführen zu lassen 
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Die erstmalige Inbetriebnahme hat durch die Installationsfirma der Anlage (Fachbetrieb für 

Heizungsbau) oder durch den NMT-Kundendienst zu erfolgen. Dies ist mittels 

Inbetriebnahmeprotokoll zu belegen und dem Hersteller im Garantiefall vorzulegen. 

Dabei ist der ordnungsgemäße Einbau aller Anlagenkomponenten sowie die richtige Einstellung 

und Funktion sämtlicher Regel- und Sicherheitseinrichtungen zu überprüfen. Es wird empfohlen, 

dem Betreiber hierüber eine Bescheinigung auszustellen (bei Anlagen nach DIN 4751 Teil 2 

vorgeschrieben). 

Außerdem hat der Hersteller einer Wärmeerzeugungsanlage für diese eine Einbau- und 

Betriebsanleitung mit Wartungshinweise anzufertigen und dem Betreiber auszuhändigen.  

Im Zuge der Übergabe an den Betreiber ist diesem oder einer entsprechend mit den Aufgaben 

betreuten Person die Bedienung und Wartung der Kesselanlage einschließlich aller 

Zusatzeinrichtungen eingehend zu erklären. 

 

Insbesondere die Funktion der sicherheitstechnischen Ausrüstung und die Maßnahmen zur 

Aufrechterhaltung eines sicheren Betriebes wie z. B. die jährliche Prüfung der thermischen 

Ablaufsicherung sind zu klären. 

Erfolgt die Inbetriebnahme nicht durch die genannten Sachkundigen, erlischt der 

Garantieanspruch.  

 

3. Spezielle Informationen zum Heizkessel  

 

3.1 Varianten  

Die Heizkessel SPK-P gibt es in folgenden Varianten: 

- Pellet Kessel  

- Pellet Kessel mit Braunkohledauerbetrieb (mit Katalysator) 

 

3.2 Lieferumfang  

 

Pelletkessel:      für Kombination: 

Sicherheitswärmetauscher    Umrüsttür 

Einlegeroste      Katalysatorkassette 

Aschekasten      Rauchgasthermometer 

Kesselwasserthermometer    Feuerzugsregler 

Turbulatorblech     Turbulator Keramik  

Reinigungsbesteck 

Bedienungsanleitung 

Verkleidung mit Isolierung 

Kesselsteuerung 

Pelletbrenner 
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3.3 Notwendiges Zubehör  

Rücklaufanhebung 

Sicherheitsventil 

Ausdehnungsgefäß 

Steuerung zur Regelung der Speicherladepumpe (Energieeinsparung) 

Zugbegrenzer 

Thermische Ablaufsicherung 

 

Die thermische Ablaufsicherung gehört nicht mit zum Lieferumfang des Pelletheizkessels und 

muss separat bestellt werden. Wir empfehlen unsere NMT-HZ-003 mit Tauchhülse 142 mm. 

Die thermische Ablaufsicherung ist in jeder Betriebsart erforderlich und Bestandteil der 

Garantiebedingung. 

 

 

3.4 Puffervolumen  

Die Kessel der Typen SPK-P müssen mit einem Pufferspeicher betrieben werden. 

Mindestspeichervolumen = KW x 30 Liter (bei Braunkohlebetrieb wird KW x 55 Liter empfohlen) 

Typ  Pelletbetrieb Braunkohlebetrieb  

SPK-P 15 14,5  kW 435 Liter 1265  Liter 

SPK-P 49 43 kW 1290 Liter 2475  Liter 

 

 

3.5 Schornstein  

Vor Errichtung der Anlage ist eine Genehmigung bei dem bevollmächtigten 

Bezirksschornsteinfeger einzuholen und eine Schornsteinberechnung vorzulegen. 

Der Schornstein und das Abgasrohr müssen beim SPK-P entsprechend ausgelegt werden.  

Um bei einer Neuinstallation der Heizungsanlage einen störungsfreien Betrieb gewährleisten zu 

können, ist eine optimale Dimensionierung des Schornsteins nach DIN 4705 und 18160 

Voraussetzung. 

Der Anschluss zum Schornstein sollte so kurz wie möglich gewählt werden. Um 

Kondensatbildung im Schornstein zu vermeiden, solle das Abgasrohr in einem Winkel von 30° 

bis 45° Gefälle zum Kessel montiert werden (auf die Verwendung von 90° Bögen ist zu 

verzichten). 
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Eine Zugmessung und Berechnung des Schornsteines muss vor Installation der Anlage erfolgen. 

Der maximale Unterdruck darf 4Pa im Verbrennungsluftverbund nicht überschreiten. Bei einer 

Verbrennungsluftversorgung durch eine Öffnung in der Außenwand darf die Druckdifferenz von   

3 Pa nicht überschritten werden. 

Bei der Verwendung als Zusatzheizung in eine bereits bestehende Anlage, kann der Anschluss 

der beiden Kessel an zwei getrennten oder einem gemeinsamen Schornstein erfolgen. 

Alle notwendigen Informationen zur Berechnung des Schornsteins entnehmen Sie bitte den 

technischen Daten des jeweiligen Kesseltypen. 

Berechnete Schornsteine, welche kleiner sind als der Rauchstutzen (160mm) des Kessels, sind 

nicht zulässig! 

 

Nutzung eines gemeinsamen Schornsteins  

Wird der Heizkessel SPK-P mit einem Öl- oder Gaskessel am selben Schornstein betrieben, 

entspricht die Anlage der DIN 4759 Betriebsweise Z Bauart 5. Hierbei handelt es sich um zwei 

getrennte Wärmeerzeuger mit ausschließlich wechselseitigem Betrieb.  

Eine Blockierung des Öl- bzw. Gaskessels gegenüber dem Pelletheizkessel, die den zwangsweise 

wechselseitigen Betrieb sicherstellt, muss durch eine NMT ST21 D2 Steuerung mit 

potenzialfreiem Ausgang erfolgen.  

 

Optimal ist aber der Betrieb an zwei getrennten Zügen. 

 

Wichtig! 

Bei der Sanierung bestehender Anlagen muss eine Begutachtung durch den zuständigen 

Bezirksschornsteinfegermeister vor dem Einbau der Kesselanlage erfolgen. 

 

3.6 Technische Daten  

  SPK-P 15 SPK-P 49 

Nennwärme-Leistungsbereich [kW] 14,5  20,3 - 43,0  

Abgasmassenstrom [g/s] 9,09  24 

Abgastemperatur [°C] 135 150 

Zugbedarf [PA] 15 15 

Leistungsaufnahme im Betrieb [W] 60 98,5  

CO2-Gehalt Abgas [%] 13,5  15,8  

CO-Gehalt Abgas [mg/m3] 54 66,6  
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Staubgehalt Abgas [mg/m3] 20 14 

Kesselwirkungsgrad [%] 90,6  93 

max. zul. Betriebsdruck [bar] 3 3 

Wasserinhalt [Ltr.] 76 96 

zul. Vorlauftemperatur [°C] 95 95 

Abmessungen (H/B/T) mit  Brenner [mm] 1175/430/1180  1310/550/1327  

Kesselgewicht: [kg] 240 380 

Abgasstutzen Durchm. Ø [mm] 160 160 

Vorlauf Zoll IG 1 1 1/2  

Rücklauf Zoll IG 1 1 1/2  

Sicherheitswärmetauscher Zoll AG 3/4 3/4 

Tauschhülsen Zoll IG 3/4 3/4 

 

 

 

3.7 Brennstoffe          

Im Pellet Kessel dürfen ausschließlich Holzpellets mit 6 oder 8 mm nach DIN Plus Norm oder 

hochwertiger verwendet werden. Bei einer Notfeuerung des Kessels kann mit Holz geheizt 

werden.  

Bei Braunkohlebetrieb richten Sie sich nach der Bedienungsanleitung des SPK-BK 15-49.  
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4. Montage des Kessels  

 

4.1 Anschlüsse am Kessel  

 

 

 

 
 

1. Vorlauf 

2. Rücklauf 

3. Fühlerhülse thermische Ablaufsicherung 

4. Anschlussmuffe Feuerzugsregler 

5. Ein bzw. Ausgang Kühlkreislauf 

6. Fühlerhülse zusätzlich 

7. Umstellhebel f. Bypassklappe  

 

 

4.2 Stellfüße  

Die Heizkessel sind zur Befestigung auf der Transportpalette verschraubt. 

Die zur Befestigung genutzten Schrauben nach entfernen der Palette wieder in die 

Kesselbodenplatte hineindrehen.  

So können Sie den Kessel jetzt einstellen und gegebenenfalls mittels der Schrauben den Kessel 

ausrichten (SW 17) 
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